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前 言

5G 技术与电力行业深度融合，能够有效提升电力数字化、智能化水平，为构建清洁低碳、安全高效的电力体系提供有力支撑。网络安全是未

来 5G 在电力行业规模化应用的先决条件，是 5G 赋能电力行业数字化转型的基础保障面，对电力行业“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”

的安全防护原则要求，亟需设计兼顾 5G 传输性能与安全保障的网络安全防护体系。

2021 年 4 月，5G 应用产业方阵（5GAIA）及 5G 确定性网络产业联盟（5GDNA）共同立项了《5G 电力虚拟专网网络安全白皮书》，该

白皮书由中国南方电网电力调度控制中心牵头，联合电力相关企业和运营商，以及通信设备和终端模组芯片厂家、网络安全产品及服务商，对 5G

电力虚拟专网网络安全方案进行了充分讨论及完善，并经 5GAIA 及 5GDNA 评审后，共同发布。

本白皮书也是 5GDNA 联盟继《5G 确定性网络 @ 电力系列白皮书 I ：需求、技术与实践》（2020 年）、《5G 确定性网络 @ 电力系列白

皮书 II ：5G 电力虚拟专网建网模式》（2021 年）后发布的第 3 本系列化白皮书：《5G 确定性网络 @ 电力系列白皮书 III：5G 电力虚拟专网网

络安全白皮书》，旨在将理论与实践相结合，分析 5G 网络应用于电力业务的安全需求及风险，从技术视角分析 5G 网络的安全能力并构建安全

参考模型，从安全隔离、多层次认证、安全防护及监测等维度，提出可用、可信的 5G 电力虚拟专网安全参考方案，给出广域及局域的典型安全

应用案例，并展望 5G 电力虚拟专网安全的发展趋势。

本白皮书主要编写单位及人员（以下排名不分先后）：中国南方电网电力调度控制中心的洪丹轲、陶文伟、曹扬、张国翊、朱海龙、林旭斌、

胡飞飞，南方电网科学研究院有限责任公司的匡晓云、陈立明、索思亮，中国电力科学研究院有限公司的汪洋、丁慧霞、王智慧、马宝娟、孟萨出拉、

朱思成，国网福建省电力有限公司的陈斌、陈端云、苏素燕、陈锦山、夏炳森、李源灏，中国信息通信研究院的杜加懂、王琦、侯伟彬、周洁，

广东电网有限责任公司广州供电局的王莉、孙磊、王维，国网河南省电力公司信息通信公司的王文革、申京、赵豫京、杨莹、闫丽景，国网浙江

省电力有限公司信息通信分公司的周鹏、陈逍潇、杨帆，中国移动通信集团有限公司的杨鹏、邱勤、周茉、崔旭升、吴沛喆、宋月、王荣，中国

电信集团有限公司的沈军、刘亚天、呼博文、薄明霞、夏旭，中国联合网络通信集团有限公司的陈丹、王常玲、肖羽、蒋小燕，范勇杰，祝少波、

蔡庆宇、赵元、李先达，华为技术有限公司的余晓光、余滢鑫、杨晓华、郝晶晶、阳陈锦剑，中兴通讯股份有限公司的滕志猛、冯岩、陈永波，

广东省电信规划设计院有限公司的王劲、袁引，紫光展锐科技有限公司的张伟强、陈定云、朱勇旭，许继集团有限公司的徐涛，南京南瑞信息通

信科技有限公司的胡阳、 张影、龚亮亮、李洋。

本白皮书参与编写单位及人员（以下排名不分先后）：中国移动通信集团广东有限公司的刘钢庭、王丹弘、任若冰，中国移动通信集团福建

有限公司的魏颖强、孙柏宁，北京智芯微电子科技有限公司的贾强，深圳市广和通无线股份有限公司的李许安，国网山东省电力公司电力科学研

究院的马雷、刘新、刘冬兰、王睿、张昊，国网山东省电力公司青岛供电公司的徐群、刘明峰、李坤、孟建、侯路，四川中电启明星信息技术有

限公司的张立堃、曾山、王瑞祥等。
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电力行业属于国家基础设施行业，关系国计民生，其包括电网企业和发电企业等，对业务分类、安全管控的总体要求基本一致。随着智能电

网多样化应用场景的出现，以网络切片和 Multi-access Edge Computing (MEC) 多接入边缘计算为核心的 5G 网络在电力的发、输、变、配、

用各环节逐渐得到规模应用，形成 5G 电力虚拟专网。

5G 电力虚拟专网是“在电信运营商的 5G 网络中，基于网络切片、 MEC、能力开放等技术，在无线、承载、核心网等环节虚拟出一张面向

电力行业的专用网络，并与电力通信专网跨域融合，实现端到端的电力业务承载、高强度安全隔离以及资源管理。”

面向上述需求，5G 电力虚拟专网能够为电网不同分区业务提供高可靠安全隔离解决方案，基于软件定义网络 (SDN, Software Defined 

Network) 和网络功能虚拟化 (NFV, Network Function Virtualization)、服务化架构 (SBA, Service-based Architecture) 等新技术提供物理资

源、虚拟逻辑资源等不同层次的安全隔离能力。

但由于 5G 电力虚拟专网处于起步阶段，其安全体系方面仍需进一步完善，例如细化网络切片的安全隔离方案、终端二次认证的场景及流程等；

同时随着能源大数据、综合能源服务等新兴业务不断涌现，电力业务环境更加开放、生态更加复杂、数据共享更加频繁，电力业务的承载网络安

全架构也随之多样化，电力业务安全、数据安全等面临着安全防护手段与业务系统不匹配的严峻挑战，迫切需要对 5G 电力虚拟专网的网络安全

防护进行探讨，并与电力业务安全防护体系进行融合集成，进一步提升 5G 电力虚拟专网的安全水平，为智能电网业务承载提供更好的通信安全

保障。

本白皮书旨在从技术视角分析 5G 电力虚拟专网的安全需求，给出网络安全参考模型及架构，探索形成 5G 电力虚拟专网安全解决方案，并

给出典型的 5G 电力虚拟专网安全应用案例。

5G 电力虚拟专网的典型业务承载需求如下表所示：

业务类型 典型应用场景 承载现状 未来承载需求

智能分布式配电自动化、智
能配电网微型同步相量测
量、用电负荷需求侧响应、
高级计量、分布式能源调控、
充电桩、应急通信等

巡检机器人、输电线路无人
机巡检、基于物联网的状态
监测、智能营业厅、仓储管
理、智能家居等

智慧园区、智慧电厂、地下
厂房深度覆盖、三维空间定
位、可视化运维、智能诊断、
网源协调、决策支持等

1、连接模式：主站下沉，本地就近控制
2、采集频次提升（计量分钟级）
3、精准控制（毫秒级别，节点级）

1、物联网技术广泛应用，连接数大幅增长
2、高清视频类业务大量应用，带宽需求爆发
3、融合采集与工业精准控制应用结合
4、结合 AI 进行深层次应用探索

1、特殊环境下深度覆盖、空间定位需求迫切
2、海量传感器等物联网应用需求爆发
3、基于人工智能、大数据的网元协同，智能
诊断和决策支持

基础类

扩展类

特殊场景类

已有较成熟承载方案。
1、连接模式：子站 / 主站模式，
主站集中
2、采集频次较低
3、控制能力相对粗放

处于蓬勃发展及不断优化阶段。
采集内容以基础数据、图像为主，
单 终 端 带 宽 为 100k~2Mbps，
采集连接数有限

处于起步探索和发展阶段

引 言
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根据《电力监控系统安全防护规定》( 国家发改委 2014 年第 14 号 )、国家能源局《关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方

案和评估规范的通知》( 国能安全 [2015] 36 号文 ) 等相关规定要求，电力监控系统安全防护需满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”

的原则。本章从电力业务安全需求出发，提出三类业务安全模式：高安全业务、中安全业务、通用安全业务。

高安全业务是指与电力调度生产直接相关的生产控制类业务，通常部署在生产控制大区涉及实时控制类及感知采集类业务，如安全自动控制

系统、电能量计量系统等。高安全业务安全防护需求高，需通过无线虚拟专网和防火墙接入信息内网，再经过安全接入区（含正反向隔离、前置机、

安全接入网关等）接入业务主站。

中安全业务是指管理信息大区的相关业务，其安全等级仅次于高安全区业务，涉及到智能电网生产管理、办公自动化，与生产或管理类的个

人桌面计算机相关，如电力调度运行管理系统、资产管理系统等业务。中安全业务分布广泛，人机互动频繁，安全防护需求较高，需通过无线虚

拟专网和防火墙接入信息内网，再通过安全接入平台接入业务主站。

通用安全业务是指互联网大区业务，其安全等级相对最低。主要面向互联网应用，以移动应用为主，如即时通信软件、培训教育等业务。该

类业务安全防护需求不高，通过互联网通道实现接入。

当前，受限于 5G 电力行业应用产业链的成熟度，5G 电力虚拟专网存在着一定安全风险，尤其是在终端和模组方面，厂家较少、价格较高、

形式单一、业务适配度较差，无法完全满足电力业务应用需求。应用层面，电力行业应用的业务相关系统中的服务器会生成、处理存储大量用户

敏感信息，包括个人身份信息、用户隐私信息等 , 业务系统如果存在用户标识安全性、数据完整性与机密性等安全问题，遭到黑客攻击，容易造成

用户数据泄露，用户隐私将受到威胁，造成较大的社会影响。此外，在复杂的电力场景下，5G 网络建设存在遭受电磁干扰的风险。

5G 电力虚拟专网 
安全需求与风险分析02

本章对 5G 电力虚拟专网承载电力业务的安全需求与应用风险威胁进行分析。

2.1 电力业务安全需求分析

2.2 5G 电力虚拟专网安全风险分析

图 2.1 5G 电力虚拟专网面临的四类风险威胁点

5G 电力虚拟专网网络安全白皮书 3



如图 2.1 分析，5G 电力虚拟专网承载电力业务时可能存在物理攻击、网络攻击、信息泄露、电磁干扰四类风险威胁点，具体风险如表 2.1：

根据三种电力业务安全模式及 5G 电力虚拟专网风险分析情况，结合 5G 通信技术特性，提出 5G 电力虚拟专网承载电力业务的安全需求，具体如下：

表 2.1 5G 电力虚拟专网风险威胁分类及举例

表 2-2  5G 电力虚拟专网承载电力业务安全需求

风险威胁 未来承载需求

（一）物理攻击

（二）网络攻击

（三）信息泄露

（四）电磁干扰

定向网络攻击基础设施信息系统，干扰物理系统运行，造成设备损坏和系统瘫痪，如网
络攻击 + 物理破坏导致全国停电。

MEC、UPF 节点被物理破坏：通过破坏物理防护措施或利用管理漏洞对 MEC、UPF
设备进行破坏、非授权访问，导致设备损坏、通信中断等风险。

数据泄露，核心网中数据库存在 SQL 注入、默认账户口令、数据库平台漏洞、滥用合
法权限、非法提权等风险。

在 5G 环境下，用户隐私信息涉及用户标识、移动模式、位置信息、数据使用模式等内容。
攻击者可通过多种手段获取这些用户隐私信息。

干扰无线工作频段，通过无线发射器等可干扰无线信道，使通信中断，导致业务终端 
“致盲”，脱离管控。

网络入侵、计算机病毒等网络空间攻击，导致电网的信息系统故障，如蠕虫网络攻击。

身份仿冒，通过截获合法用户身份信息并假冒该合法用户的身份访问网络

篡改，通过非法截获数据包等方式恶意篡改用户数据信息。

非法访问，对切片内的资源可能被其他切片中的网络节点非法访问，导致切片内部的故
障和错误，影响可能其他切片的工作。

拒绝服务，利用 DDOS 攻击目标服务器或网络基础设施，导致业务服务不可用

设备版本破坏风险，版本文件（包括软件版本文件（.set）以及补丁文件（.pkg））和
固件文件，从发布直到现场进行文件的安装升级，整个过程存在文件被篡改以及损坏的
风险。

2.3 5G 电力虚拟专网安全需求分析

序号 安全风险 安全需求
高 中 通用

安全模式

物理攻击

网络攻击

信息泄露

电磁干扰

1

2

3

4

监测 + 响应

隔离 + 加密

加密 + 认证

监测

端到端设备全天候全方位

的安全监测、制定安全管

理策略、更新漏洞及补丁

物理隔离、电力专用安全

加密算法及专用加密认证

装置、多层次认证、增强

认证的5G电力通信终端、

网络异常监测

电力专用安全加密算法及

专用加密认证装置、多层

次认证、增强认证的 5G

电力通信终端

电磁环境在线监测

端到端设备全天候全

方位的安全监测、制

定安全管理策略、更

新漏洞及补丁

强逻辑隔离或物理隔

离、电力专用安全加

密算法及专用加密认

证装置、多层次认证

电力专用安全加密算

法及专用加密认证装

置、多层次认证

电磁环境在线监测

电 力 设 备 的 安 全 监

测、制定安全管理策

略、更新漏洞及补丁

逻辑隔离、电力专

用安全加密算法、

5G 网络主认证与切

片认证

电力专用安全加密

算法、5G 网络主认

证与切片认证

电磁环境在线监测

5G 电力虚拟专网网络安全白皮书 4



基于 5G 网络通信能力，以高安全业务、中安全业务、通用安全业务三种模式电力业务为维度，构建了包括隔离、加密、认证、监测、响应

等五个方面的安全模型，如下图所示：

3.1 5G 承载电力业务的安全模型

5G 电力虚拟专网 
安全参考模型和架构03

本章节重点从隔离、认证、安全监测与响应等应用方面，对高安全业务、中安全业务、通用安全业务三种模式的电力业务开展需求匹配，

有针对性地提出 5G 电力虚拟专网的安全参考模型和架构。

模型中的隔离指对接入网资源（包括基站处理资源和无线频谱资源）、承载网资源以及核心网资源，按照不同切片方案进行划分，可包括

硬隔离和软隔离。

a. 硬隔离

硬隔离接近于物理隔离强度，也称为类物理隔离。例如为实现生产控制类业务和生产管理类业务的隔离，在无线侧使用独立频谱、RB 资

源预留等方式，提供不同无线资源，在传输侧使用传输设备承载信令和用户面数据，并支持 FlexE 硬切片，在核心网侧新建业务专用的边缘

UPF，控制面建设独立的专用功能单元，通过安全接入区接入站内的自有业务平台。

b. 软隔离

软隔离接近于逻辑隔离强度。例如不同大区区域内部，根据业务需求进行分类，不同分类采用不同的 S-NSSAI 实现隔离。在无线侧采用

不同业务共享 RB 预留资源以及 5QI 优先级调度，在传输侧支持基于 VPN 等技术，在核心网侧可以根据业务需要，用户面采用专用的或共享

UPF，控制面采用部分网元专用或全部网元共享方式，满足不同电力业务对于安全隔离的需求。根据传输侧是否采用 VPN 加密技术、核心网侧

是否采用专用网元情况，将软隔离方式分为强逻辑隔离和普通逻辑隔离两种方式。

模型中的数据隐私保护主要包括终端数据加密存储，通信过程中的数据加密传输。

模型中的安全认证是指终端身份认证，终端数据与系统授权访问。

模型中的网络安全感知和监测是通过对 5G 整体网络进行监测来识别突发的恶意行为。

模型中的安全事件响应指对监测到的攻击行为进行告警及处置，包括接收、处理所使用产品或解决方案相关的安全漏洞，以及针对物理攻击、

电磁干扰等事件的处置等。
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5G电力虚拟专网安全模型

高安全业务 中安全业务 通用安全业务

图 3-1  5G 电力虚拟专网安全模型
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高安全业务需采用电力专用通信网络进行加密传输和身份认证，并与其他安全等级的业务在通信网络上实现类物理隔离的安全防护能力。同一

业务内处于低等级安全防护能力的设备和网络，应当通过必要的安全隔离措施实现与高等级安全防护能力的设备和网络互联。高安全业务应在满足

其高实时、密集接入的前提下提供高性能等级的监测能力，并能在网络故障、受入侵等情况下提供相应业务能力要求的响应恢复能力。

5G 电力虚拟专网在支撑智能电网应用发展过程中，首先需要遵循国家能源局关于电网安全防护“安全分区、 网络专用、横向隔离、纵向认证”

的基本原则，其安全架构包括“云、管、端”三大层级，涉及终端安全、管道安全和平台安全和安全管理四个方面，如图 3-2 所示。

上图中的 5G 电力虚拟专网总体安全参考架构，其核心在于针对 5G 安全风险威胁构建终端、管道、平台等层面的安全防护能力以及 5G 电力

虚拟专网的安全管理能力，以此来满足不同安全等级的电力业务的需求。

1、终端安全：可集成电力定制化安全模块，支持基于国密算法的非对称加密技术进行终端加密，实现主站对终端的身份鉴别和报文完整性保护。

对重要终端，可采用双向认证、数据加密和零信任等接入访问控制技术。此外，对于特定的重要业务，还可以采用机卡绑定、终端 DNN 与网络切

片绑定等安全策略。 

2、管道安全：重点是利用 5G 高强度安全隔离的网络切片技术和可定制切片管理，为不同安全等级电力业务制定不同的切片策略，提供不同

的专网安全保障服务。

3、平台安全：针对不同的电力业务设置不同安全服务区，服务区之间部署防火墙等防护措施防止跨应用攻击；部署二次认证 AAA 服务器和

边界网管，防止非法终端接入和恶意攻击入侵。

4、安全监测：通过运营商将 5G 网络安全能力共享给电力行业的应用，对终端、切片、MEC、专用 UPF、安全防护设备等进行统一监控，

实现全天候全方位 5G 电力虚拟专网网络安全态势感知。 

中安全业务可与因特网互联，但应采取强逻辑隔离或类物理隔离措施，以及必要的认证、加密、访问控制措施，防止来自互联网侧的网络攻击，

保证业务系统柜接入的可信性。中安全业务应特别强调满足视频监控类业务的安全防护要求。

通用安全业务可采用因特网通信或 VPN 网络进行传输和身份认证，应能监测来自互联网的攻击行为，提供与业务相适应的安全防护能力。

3.1.1 高安全业务应用安全模型

3.1.2 中安全业务应用安全模型

3.1.3 通用安全业务应用安全模型

3.2 5G 电力虚拟专网总体安全参考架构

图 3-2  5G 电力虚拟专网总体安全参考架构
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5G 接入网隔离调度方式主要通过 5QI（5G Quality Identifier，5G QoS 标识符）优先级和 RB（Resource Block，资源块）资源预留，

其中 RB 资源预留是 5G 区别于 4G 的重要特性。

根据电网不同业务对隔离性的不同要求，可以采用三类隔离方案：

（1）完全共享模式，无线资源完全共享。每个切片不直接参与资源的调度，由一个公共的调度来负责。

（2）部分独占模式，无线资源主要由 5QI 根据优先级进行调度，并基于 PRB 资源预留技术承载独占切片业务。

（3）完全独占模式，无线接入网使用独立的硬件资源和频谱资源，具备最高的安全性，但是建网成本会大幅增加。

5G 无线接入网和核心网之间的传输网络可通过网络切片进行业务隔离。不同切片网络的转发面彼此隔离，而隔离性取决于采用不同的转

发面切片技术。切片技术分为硬隔离切片和软隔离切片。

硬隔离切片是在 L1 或光层，基于物理刚性管道的切片技术，如：FlexE 技术、OTN 技术、WDM 技术。

软隔离切片是在 L2 或以上，基于统计复用的切片技术，如：基于 SR、MPLS-TP 的隧道 / 伪线技术，基于 VPN、VLAN 等的虚拟化技术。

在实际应用中，也可以采用混合硬隔离切片、软隔离切片的方案，硬隔离切片方式保证业务的隔离安全、低时延等需求，软隔离切片方式

支持业务的带宽复用。

5G 核心网隔离方案有完全共享、部分独占和完全独占三种模式，可依据电网的不同业务类型进行选择：

（1）完全共享模式，与 2/3/4G 网络的“一条跑道、尽力而为”一致，适用于对安全无特殊要求的公众网普通消费者业务。

（2）部分独占模式，少量网元功能独占与大部分网元功能共享相结合，平衡了安全性与成本，主要适用于高、中两大类安全类型业务。

（3）完全独占模式，等同于建设一张完整的电力行业专用核心网，具有最高的安全性，建设和运营成本也最高，适用于需要超高安全隔离

性而对成本不敏感的特殊业务。

在实际组网中，应根据不同业务安全等级和隔离要求来选择接入网、传输网、核心网的隔离方式。例如针对高安全隔离要求的应用，无

线侧应采用 RB 资源预留，承载传输网侧应采用 FlexE 硬管道隔离，核心网采用部分独占模式、独占用户面网元 UPF 模式或将用户面网元

UPF、信令面网元 AMF/SMF 均独占的进行组网。针对低安全隔离要求的应用，无线侧可采用完全共享模式或 5QI 高优先级调度技术、承载

网侧可采用 VPN 管道进行软隔离、核心网可采用完全共享模式，共用运营商边缘 UPF 进行组网。

根据电力业务要求，需在不同安全分区或同一安全分区不同业务之间采用不同强度的隔离手段，例如针对高安全业务采用达到或接近物理

隔离的隔离强度，针对中安全业务采用接近物理隔离或强逻辑隔离的隔离强度，针对通用安全业务采用普通逻辑隔离的隔离强度等。由此需要

在 5G 电力虚拟专网的接入网、传输网、核心网等环节采用不同的隔离手段来实现灵活的横向隔离。

4.1.1 接入网隔离

4.1.2 传输网隔离

4.1.3 核心网隔离

4.1 端到端切片安全隔离，提供电力虚拟专用网络

5G 电力虚拟专网 
安全参考方案04

本章针对业务需求，根据 5G 电力虚拟专网需遵循的“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”基本防护策略要求，在端侧、管侧、

云侧等维度，为不同安全等级的电力业务提供不同的安全能力组合及参考方案，具体如下：
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根据电力业务要求，需采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。4G 网络中，各业务仅能

通过 APN 名称及密码实现不同业务接入网络的认证，一旦认证信息泄露，则存在电力网络被非法接入的风险。由此需要 5G 电力虚拟专网能够

提供终端接入认证、二次认证等纵向认证措施，以确保终端接入主站的合法性。

针对云边协同的安全应用，需根据 5G 安全开放能力实现对 5G 电力虚拟专网的 MEC 安全防护、安全态势感知，并可针对部分业务开展 5G+

区块链的安全认证模式探索。

具体手段可包括：

机卡绑定：核心网侧将终端 USIM 卡的 IMSI 与设备 IMEI 进行绑定认证，如果二者不匹配则拒绝接入网络；

二次认证：基于 3GPP 二次认证架构及标准协议完成终端到 DN-AAA 服务器之间的终端二次鉴权认证，二次认证失败后则不允许终端访问

电力业务；

安全模块认证：终端集成国密型号的安全模块，与中心侧 IPSec VPN 安全网关之间建立 VPN 数据传输通道，实现网络层双向身份认证。

在实际应用中，应根据不同业务安全等级和纵向认证要求来选择合适的隔离方式。尤其是在 5G 引入多层次鉴权认证体系的前提下，可视业

务数据加密和身份认证需求，灵活使用相应的鉴权认证模式，简化传统基于硬件安全模块的通道加密及双向身份认证模式。

4.2 多层次认证体系，满足纵向认证要求

4.3 云边协同的安全应用，支撑安全防护及监测

图 4.1 多层次鉴权认证

电力 MEC 中包含连接（UPF，运营商可信域）与计算（MEP+ 第三方 APP，运营商不可信域）两部分，可采用如下手段提升电力 MEC 安全性。

1、针对 MEC 平台能力开放的特性，部署 vFW（虚拟防火墙）等虚拟化安全组件对来自边缘 APP 的访问进行过滤。APP 与 MEC 平台之间

可按需进行访问控制及数据传输安全机制，如机密性、完整性保护及防重放攻击。通过漏洞及端口扫描手段来关闭 MEC 平台不必要的端口和服务。

2、提供 APP 全生命周期安全防护，保障业务及应用安全。对 APP 使用的资源进行隔离，对 APP 镜像和镜像仓库进行完整性和机密性、访

问控制保护。另外，对 APP 提供包括身份安全、镜像安全、入侵检测等的安全防护。

电力企业通过部署网络安全态势感知系统，集成用户侧安全设备内置的安全探针、运营商安全能力开放平台开放的网络安全能力，下发安全策

略，上报安全设备信息，可以缩短端到端 5G 电力虚拟网络的威胁发现时间，提供事前预防、事中隔离、事后回溯的能力，提升安全事件的响应速度，

保障网络安全“规划、建设、运营”三同步。

4.3.1 基于基础设施和 APP 业务的 MEC 安全防护

4.3.2 全天候全方位的 5G 网络安全态势感知
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针对 5G 电力虚拟专网的数据加密传输需求，可将 5G-CPE 终端与国密型号的安全模组一起实现 IPSec VPN 隧道，支撑终端安全接入认证

及通信加密。对于重点防护的调度中心、发电厂、变电站，由于其数据的高度敏感性，应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认

证装置或加密认证网关及相关设施，实现端到端的双向身份认证、数据加密和访问控制。加密认证网关除具有加密认证装置的全部功能外，还应实

现电力系统数据通信应用层协议及报文的处理。

此外，5G 通信机制要求用户数据必须先经过 UPF 再进行转发，从而实现了从终端至基站至 UPF 的传输隧道，且不暴露在公网上，保障了用

户通信数据安全。

针对 5G 电力虚拟专网的信令面数据加密传输要求，在如 N2、N3、N4 等信令面非服务化接口上需启用内置或外置 IPSec VPN 隧道对信令面

数据传输过程中提供加密性保护和完整性保护，同时提供接口间的认证机制，防止攻击者仿冒网元对 5G 电力虚拟专网进行信令攻击。

针对数据泄露、勒索攻击等数据安全威胁，可通过数据分级分类、敏感数据加密、流量监测等措施，提供覆盖数据存储、处理、交换等环节的

一体化数据安全防护。

智能电网业务及应用系统众多，对机密性、完整性、可用性、可靠性等方面要求高，而 5G 新技术多，参与方多，体系复杂，要保证电力业务

安全可靠运行，预防各种网络安全事件的发生，需要 5G 电力虚拟专网提供高效的安全事件响应能力，有效实现各方协同联动，共同应对 5G+ 智能

电网安全挑战。因此，电力企业可与运营商、供应商、行业协会、标准组织等业界伙伴合作构建生态合作体系，充分利用外部技术力量做好安全事

件的预防、监控与处理。例如，建立安全事件响应流程与机制；扫描和接收来自企业内部、外部的网络安全事件或漏洞报告；确认事件或漏洞是否

存在，确定严重级别、影响范围；分析其根本原因以及抑制、消除影响的方案；监控事件或漏洞方案实施进展情况；针对电磁干扰及物理破坏等开

展监测并给出响应措施。

4.4 数据加密传输

4.5 安全事件响应

5G 电力虚拟专网的融合性，以及 5G 边缘计算的分布性特征与区块链应用具有一定的匹配性。一方面，电力专用 UPF/MEC 既是电力客户用

户面的专用网元，也同时受到运营商控制面的管理，是未来电力企业与运营商企业构建联盟链区块链的关键节点；另一方面，电力专用 UPF/MEC

的分布式部署、具有算力能力等特征，同样匹配区块链的去中心化应用特点。

因此，在 5G 系统自身的认证及数据加密的基础上，可通过 5G 能力开放、MEC 边缘计算等技术，叠加区块链技术，使 5G 电力虚拟专网跨

域信息上链，尤其是基于电力企业、运营商企业的联盟链，在面向配电网终端可信接入、配电网差动保护的局域通信群组成员管理、需求侧响应、

网荷互动、虚拟电厂、电力市场交易等场景，进一步提高融合信息的防篡改能力及安全可信度。

4.3.3 5G+ 区块链的安全认证模式
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5G 电力 
虚拟专网安全应用05

5G 电力广域虚拟专网应用方面，已应用案例按照 5G 电力虚拟专网顶层架构方案，基于 5G SA 切片网络，在某供电区域建设了涵盖发、输、

配、变、用、综合 6 大类、51 个业务场景的 5G+ 智能电网应用示范区。

目前示范区内已经完成了变电设备在线监测、配电自动化、配网差动保护、配网 PMU 等生产控制类业务，以及输电线路状态在线监测及视

频监控、巡检机器人、智能配电房等管理信息大区业务的试点运行。目前各业务试点整体运行情况良好，打造了广域环境下 5G 电力虚拟专网业

务安全应用的创新模式。

1. 可靠的安全隔离性能。基于 5G 电力虚拟专网顶层架构，通过在无线侧空口 RB 资源预留、传输侧配置 FlexE 硬管道、核心网侧开通电力

专用切片、部署电力专用的 UPF+MEC 设备，实现了电力业务与其它公众用户、行业用户业务的隔离，确保承载生产控制类业务的 5G 切片具

备端到端隔离性能，改善了 4G 网络下只具备逻辑隔离条件的掣肘，充分满足电力业务承载的安全性要求。

2. 稳定的超低时延和精准授时性能。基于 5G 的超低时延和精准授时性能，满足了配网差动保护及配网同步相量测量业务的承载需求。根据

在示范区的测试情况，广域条件下配网差动保护业务平均时延达到毫秒级，延时抖动导致的最大延时大幅降低，差动保护采样幅值误差均大幅减小，

PMU 授时精度显著提升，充分满足了业务承载需求。

3. 完善的业务安全监视 / 态势感知性能。基于运营商网络能力开放，电力搭建了 5G 网络管理平台，实现了对电力 5G 业务、网络切片性能、

电力终端的统一管理，解决电力 5G 应用场景丰富多样，网络组网架构复杂多变的背景下，对网络灵活管控的需求、网络通道管理的需求、海量

终端监控的需求，降低网络运维复杂度，保障电力 5G 应用安全、高效、可靠运行。

5G 电力局域虚拟专网应用层面，已应用案例在火电厂、换流站等场景，通过共建共享等方式实现了 5G 网络全覆盖，提高智能化运维及管

理水平。

火电厂应用案例内的 5G 电力虚拟专网全面采用了 uRLLC、mMTC、eMBB 三种 5G 网络切片，应用成果覆盖 5G+ 大型工业系统控制、

5G+ 移动视频监视、5G+ 传感器接入、5G+ 人员安全管控、5G+ 智能巡检、5G+ 设备运维诊断、5G+ 安全应急等典型火电厂业务场景。运用

5G 网络融入了火电厂智能发电平台 ICS、智慧管理平台 IMS 的全业务领域，采用了如下电厂内 5G 专网安全应用模式，有效支撑了各项业务应

用网络化、信息化、数字化、智能化。

1、高质量覆盖。通过 5 个室内外 5G 宏基站、37 个 5G 微基站，构建了厂级 5G 自组织网络，实现了火电厂区 0.28 平方公里 5G 信号的

高质量无死角全覆盖。5G 网络下行速率 350Mbps, 上行速率 160Mbps，网络双向时延小于 15ms，支持 10 的 7 次方个终端 / 平方千米的连接

密度，数据处理能力超过 10Gbps。

2、安全自主可控。基于 5G 网络 uRLLC 切片技术划分生产控制网络，并采用孤网运行、安全接入区、MEC、安全隔离、日志审计、态势感知、

流量监测等技术措施，保证了网络安全自主可控。

3、业务融合应用。实现5G与火电分散控制系统DCS的融合应用，建设了全覆盖、全业务应用示范的5G+智慧火电厂，实现了初级的全域感知、

状态预警、多场协同、限域优化、精准控制、综合提效。

换流站应用案例内的 5G 电力虚拟专网主要为中安全业务和通用安全业务，例如：现场作业管控终端、设备移动监控、单兵作业终端、智能

巡检机器人、灭火机器人、电力无人机等，为满足各类业务的安全接入与应用效果，采用了如下 5G 园区专网安全应用模式：

1. 灵活的业务可靠接入。换流站各种类型业务终端的相应系统一般部署在站内或者省电力公司，MEC 灵活的数据分流及转发卸载能力，解

决了各类业务的灵活接入问题。通用安全业务的数据经 MEC 向公网分流，最终进入电力公司互联网大区；中安全业务系统部署于省电力公司时，

终端数据经 MEC 分流后通过电力通信网传输至省电力公司接入相应系统；中安全业务系统部署于换流站时，终端数据经 MEC 本地卸载后接入

站内服务器，经 MEC 分流后的业务数据进入管理信息大区需经过安全接入网关等安全防护设备。

2. 安全的数据隔离保障。换流站部署的 5G 基站与 MEC 均为电力专用，通过搭建 5G 局域虚拟专网，保证电力业务数据不出园区，达到了

较高的安全隔离效果。同时业务数据传输过程采取机卡绑定、二次认证、安全模块认证等技术，实现终端和业务之间的安全传输，满足各类作业

终端安全接入的防护要求。

3. 高性能的业务应用体验。5G 园区专网可灵活进行无线侧帧结构配置，保证上下行速率配比，提升网络 Qos 保障性能。换流站连续两年在

年度检修工作中，利用 5G 大带宽能力保障现场作业管控、安全布控球等设备的实时传输，实现多个作业面、大量作业人员的实时安全管控，管

控效率显著提升。根据站内测试情况，终端数据经 MEC 本地卸载后直接进入服务器的单向平均传输达到了超低时延的通信性能，机器人、无人

机等终端的移动视频传输质量及音视频交互效果显著提升。

5.1 5G 电力广域虚拟专网应用案例

5.2 5G 电力局域虚拟专网应用案例
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总结与展望06

5G 是全球新一轮科技革命和产业变革的代表核心技术之一，“5G+ 数字电网”融合发展是电网数字化转型和新型电力系统建设的现实需求，

将为双碳目标达成提供强有力的数字底座。

为深入贯彻习近平网络强国重要思想，服务新型电力系统建设和数字化转型，为电力行业“5G+ 数字电网”建设及规模化应用提供可靠的网

络安全保障，5G 电力虚拟专网也需随着行业需求的发展不断提升切片的安全能力。

技术方面，随着 5G 技术的演进、业务需求的变化、攻防技术的发展，需不断丰富网络切片在无线、传输、核心网各个环节的安全保障手段，

5G 电力虚拟专网将完善自身的安全管理，实现自主、安全、可控的目标。同时，5G 网络的切片安全也会不断向智能化方向发展，提供灵活、可

定制的安全能力组合机制，方便垂直行业选择与业务需求匹配的安全能力、管理手段。

应用方面，5G 相关产业链上下游企业将持续支撑智能电网的发展需求，助力电力行业数字化发展，打造一批跨行业创新应用以及 5G 应用安

全创新示范中心，并加强开放合作互信，共同应对 5G 安全风险、加快推进 5G 安全国际标准，凝聚全球共识建立 5G 安全国际评测认证体系，推

动实现互信互认以及加强产业链上下游合作，提振 5G 安全信心。 
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